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I. PENDAHULUAN 
Pembangkit energi listrik terbesar saat ini didominasi oleh 
pembangkit listrik berbahan bakar batu bara yaitu sebesar 60% 
[1]. Dari besarnya presentasi pemanfaatan bahan bakar batu 
bara yang berasal dari fosil menyebabkan jumlahnya 
sembaterain berkurang. Pada tahun 2005 cadangan batu bara 
diperkirakan habis dalam kurun waktu 147 tahun dengan 
rasio cadangan atau produksi pada tahun tersebut[2]. Selain 
itu energi berbahan bakar menyebabkan pencemaran udara 
dan timbul efek rumah kaca dengan sembaterain banyaknya 
gas CO2 yang dikeluarkan.  Oleh karena itu, dibutuhkan 
diversifikasi energi melalui energi terbarukan yang tidak 
terbatas jumlahnya dan tidak memiliki efek kerusakan 
terhadap alam. Salah satu energi terbarukan yang memiliki 
potensi besar di Indonesia adalah Pembangkit listrik tenaga 
angin. Angin tidak terbatas jumlahnya dan sangat mudah 
ditemukan sehingga sangat dapat dimanfaatkan. 
Penggunaan energi angin sebagai energi alternatif 
memiliki keuntungan yaitu ramah lingkungan, bebas polusi 
emisi CO2, sumber daya yang tidak terbatas, handal dan 
mudah didapatkan [3][4].  Turbin angin beroperasi didalam 
dua mode yaitu  fixed  speed wind turbine (FSWT)  atau 
variable speed wind turbine (VSWT).  VSWT  lebih efektif 
dibandingkan FSWT karena dapat mengoptimumkan 
konversi energi angin [5]. Turbin angin dengan kecepatan 
berubah didesain untuk mencapai efisiensi aerodinamik 
maksimum dengan jangkauan kecepatan angin yang lebar 
sehingga meningkatkan energi yang ditangkap, 
meningkatkan kualitas daya dan mengurangi rugi mekanik 
pada turbin angin[6].  Saat ini permanent magnet 
synchronous generator (PMSG) merupakan salah satu 
generator sinkron yang paling banyak digunakan pada 
aplikasi sistem VSWT karena memilliki beberapa 
keuntungan yaitu (1) tidak memerlukan sistem eksitasi 
eksternal, tidak terdapat rugi-rugi tembaga pada rangkaian 
rotor, biaya perawatan rendah dan kerapatan daya tinggi[7], 
(2) reliabilitas yang lebih baik, membutuhkan perawatan 
yang tidak rumit, ringan, volume rendah, performansi tinggi 
[8], (3) tidak membutuhkan gearbox sehingga dapat 
beroperasi pada kecepatan rendah dan menggurangi rugi-rugi, 
berat, dan biaya perawatan, (4) efisiensi tinggi[9], (5) Jika 
terdapat gangguan pada grid tidak berpengaruh secara 
langsung pada generator, (5) amplitudo dan frekuensi 
tegangan generator dapat dikontrol penuh oleh konverter [10].  
Penggunaan PMSG pada turbin angin jenis variable speed 
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akan lebih efektif dengan mengoptimalkan efisiensi sistem 
[11]. 
 Namun sumber energi terbarukan termasuk energi angin 
sangat dipengaruhi oleh kondisi angin yang berubah-ubah 
sehingga dapat menyebabkan adanya fluktuasi daya disisi 
beban. Oleh karena itu, pada sistem turbin angin sangat 
dibutuhkan penyimpan energi listrik, seperti baterai yang 
dapat menjaga kestabilan daya disisi beban walaupun terjadi 
fluktuasi angin secara tiba-tiba.  Penggunaan baterai pada 
sistem konversi energi angin dapat menyimpan kelebihan 
energi jika energi yang dihasilkan oleh turbin angin lebih 
besar dibandingkan dengan kebutuhan daya beban.  
Sedangkan pada saat kecepatan angin rendah dan kebutuhan 
beban tinggi maka baterai dapat mensuplai daya ke beban. 
Pada paper ini di desain sistem konversi energi angin 
menggunakan permanent magnet synchronous generator 
(PMSG) yang terhubung ke baterai dan beban berupa lampu 
DC.  Mikrokontroler digunakan untuk mengatur kerja dari 
sistem secara keseluruhan.  Tegangan keluaran PMSG 
terhubung dengan rangkaian penyearah tiga fasa.  Arus dan 
tegangan keluaran penyearah dan konverter dideteksi oleh 
sensor arus dan tegangan untuk menentukan duty cycle sinyal 
PWM yang dikirimkan ke konverter.     
II. SISTEM TURBIN ANGIN DENGAN PMSG  
Berdasarkan kecepatan rotasi, turbin angin dibagi menjadi 
dua yaitu kecepatan tetap (fixed speed wind turbine) dan 
kecepatan berubah (variable speed wind turbine).  Fixed 
speed wind turbine (FSWT) disebut juga dengan konsep 
Danish  yang sangat populer pada tahun 1980-an [12].  
FSWT memiliki keuntungan yaitu merupakan sistem yang 
sederhana dan banyak digunakan karena biaya perawatan 
yang rendah dengan mengurangi penggunaan rangkaian 
elektronika daya yang mahal seperti inverter dan konverter.  
Namun dengan kecepatan yang konstan maka turbin tidak 
dapat beroperasi pada efisiensi puncak dengan kecepatan 
angin yang berubah sehingga energi yang dihasilkan kecil.  
FSWT menghasilkan fluktuasi daya keluaran ke grid yang 
tinggi sehingga menyebabkan gangguan ke sistem daya.  
Turbin jenis ini juga membutuhkan desain mekanik yang 
kokoh dan mahal untuk dapat menyerap tekanan mekanik 
yang tinggi. 
Variable speed wind turbine (VSWT)  dapat mencapai 
efisiensi konversi energi angin maksimum pada jangkauan 
kecepatan angin yang lebar.  Untuk mencapai efisiensi 
konversi daya maksimum pada kecepatan angin berbeda 
yaitu dengan mempertahankan tip speed ratio (TSR) pada 
kondisi optimal.  Generator turbin angin pada VSWT 
dihubungkan ke grid melalui sistem konverter daya.  Sistem 
konverter mengaktifkan kontrol kecepatan generator yang 
secara mekanik dikopel pada rotor turbin angin.  Keuntungan 
utama VSWT yaitu meliputi peningkatan keluaran energi 
angin, meningkatkan kualitas daya dan mengurangi stres 
mekanik.  Dibandingkan sistem FSWT, sistem VSWT dapat 
menangkap energi angin 5% lebih besar dan daya aktif dan 
reaktif yang dihasilkan dapat dengan mudah dikontrol.  
Kekurangan sistem ini yaitu biaya yang lebih tinggi karena 
penggunaan konverter daya sehingga meningkatkan rugi-
rugi daya dan kompleksitas pengontrolan.  Walaupun hal 
tersebut dikompensasi dengan produksi energi yang lebih 
tinggi.  Biaya untuk konverter elektronika daya dapat 
mencapai sekitar 7% dari keseluruhan biaya sistem turbin 
angin[12]. 
Untuk mengkonversi energi mekanik menjadi energi 
listrik membutuhkan generator listrik.  Permanent Magnet 
Synchronous Generator (PMSG) merupakan salah satu jenis 
generator sinkron yang banyak diaplikasikan pada sistem 
turbin angin dikarenakan memiliki beberapa kelebihan antara 
lain ukurannya yang kecil, memiliki kehandalan yang tinggi, 
tidak butuh pemeliharaan yang rumit, serta kerapatan daya 
yang lebih tinggi karena tidak memiliki belitan rotor. Jenis 
generator ini juga tidak memerlukan sistem eksitasi karena 
sumber eksitasi disediakan oleh magnet permanen yang 
berada pada rotor. Selain itu, desain yang sederhana dengan 
rotor tanpa kumparan medan, slip ring, dan tanpa sistem 
eksitasi juga membuat PMSG dapat meningkatkan efisiensi 
pada mesin. PMSG digunakan untuk aplikasi pada turbin 
tenaga angin yang rendah. 
Prototipe sistem turbin angin pada artikel ini 
menggunakan Permanent Magnet Synchronous Generator 
(PMSG) 500Watt yang dilengkapi dengan emulator wind 
turbine.  Emulator wind turbine terdiri dari motor induksi 
tiga fasa yang terhubung ke variable speed drive untuk 
mengatur kecepatan motor induksi.  Emulator wind turbine 
berfungsi untuk mensimulasikan kecepatan angin dan 
putaran turbin sehingga generator akan berputar sesuai 
dengan kecepatan angin yang dihasilkan.  Sembaterain tinggi 




















Gambar 1.  Blok Diagram Prototipe Standalone VSWT Skala Kecil 
 
Pada prototipe sistem turbin angin menggunakan PMSG, 
tegangan dari ganerator akan masuk menuju rangkaian 
penyearah tiga fasa tidak terkendali dan filter yang akan 
merubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Sembaterain 
tinggi putaran kecepatan generator maka tegangan AC yang 
dihasilkan juga akan sembaterain besar.   Gambar 1 
menunjukkan blok diagram prototipe sistem turbin angin 
dengan PMSG yang terdiri dari emulator wind turbine, 
PMSG, penyearah tiga fasa, buck konverter, mikrokontroler 
dan beban.   
III. DESAIN PROTOTIPE SISTEM KONVERSI ENERGI 
ANGIN DENGAN PMSG 
Salah satu kelemahan system turbin angina adalah 
fluktuasi daya yang dihasilkan karena daya yang dihasilkan 
tergantung pada kecepatan angin yang berfluktuasi.  Hal ini 
dapat mempengaruhi pemenuhan kebuthan beban, sehingga 
diperlukan system penyimpan energi seperti baterai, baterai 
dan sebagai nya untuk dapat mempertahankan suplai daya 
dan tegangan ke beban tetap konstan.  Untuk itu diperlukan 
konverter bidirectional yang terhubung dengan system turbin 
angina dan baterai sebagai penyimpan energi. Prototipe yang 
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telah dikembangkan ini dihubungkan dengan konverter 
bidirectional untuk pengisian dan pengosongan baterai yang 
digunakan sebagai penyimpan energi dan sumber daya untuk 
beban.  Pada saat generator menghasilkan daya yang lebih 
rendah dari kebutuhan beban maka baterai akan bekerja pada 
mode pengosongan untuk mensuplai daya ke beban.  
Sedangkan pada saat  daya yang dihasilkan generator 
melebihi kebutuhan beban  maka konverter bidirectional 
akan beroperasi untuk pengisian baterai.  Gambar 2 
menunjukkan sistem pengisian baterai pada prototipe sistem 
turbin angin dengan menggunakan konverter.  Sistem terdiri 
dari sensor arus, sensor tegangan, relay, konverter, 
mikrokontroler ATmega, rangkaian penggerak Mosfet dan 
baterai.  Tegangan keluaran PMSG yang dapat diproses 
adalah 20 – 100 Volt, jika tegangan kurang dari atau lebih 
dari batas tersebut maka relay akan memutus tegangan 
menuju penyearah. Sedangkan batas tegangan pada buck 
converter adalah 0-25 Volt. Keluaran tegangan listrik dari 
turbin akan dibuat stabil dengan mengunakan rangkaian DC 
to DC Converter yaitu buck converter. Kontrol switching 
pada rangkaian buck coverter menggunakan Microkontroller 
ATMEGA melalui rangkaian penggerak Mosfet 
 
Gambar 2. Blok Diagram Alat 
 
Gambar 2 menunujukkan blok diagram alat yang terdiri 
dari prototype turbin angina dengan PMSG, konverter, 
Sensor Arus, Sensor Tegangan, Arduino, Driver Mosfet, 
Baterai, Relay, modul wifi, LCD, dan lampu DC sebagai 
beban akhir. Prinsip kerja dari penelitian ini adalah untuk 
mengatur tegangan pada sistem charge dan discharge baterai 
yang berasal dari sumber energi terbarukan, yaitu turbin 
angin. Rangkaian Bidirectional konverter ini dipilih karena 
dapat menyesuaikan pada saat mode  pengisian maupun 
pengosongan. Konverter ini menggunakan sinyal pulse width 
modulation (PWM) untuk meraih hasil yang maksimal. Nilai 
tegangan keluaran konverter ditentukan oleh besarnya duty 
cycle sinyal PWM yang diberikan ke konverter.  Sedangkan 
untuk menentukan besaran nilai pwm yang akan digunakan, 
maka dilakukan identifikasi menggunakan sensor tegangan 
dan sensor arus. Ketika sistem turbin angin berjalan dan 
mengeluarkan output 14V, maka proses pengisian baterai 
akan berlangsung bersamaan dengan pemanfaatan keluaran 
turbin angin untuk beban lampu. Pada sistem pengisian, 
penggunaan nilai pwm akan berbeda dengan saat sistem 
pengosongan. Selama proses pengisian sampai dengan 
pengosongan sensor tegangan dan arus terus bekerja untuk 
melakukan monitoring kinerja rangkaian konverter tersebut.  
 
A. Desain Sensor Tegangan 
Sensor tegangan berfungsi untuk mendeteksi tegangan 
keluaran konverter pada prototipe turbin angin dan tegangan 
masukan pada baterai. Rangkaian sensor tegangan ini akan 
mengkonversi tegangan keluaran konverter menjadi 
tegangan DC yang sesuai dengan kebutuhan Analog to 
Digital Conversion (ADC) pada mikrokontroler.  Sensor 
tegangan ini memilikijangkauan tegangan masukan sebesar 
0 – 25 volt.  Sedangkan jangkauan tegangan masukan pada 
ADC mikrokontroler sekitar 0 – 5 volt. 
Rangkaian sensor tegangan menggunakan prinsip dasar 
rangkaian listrik voltage divider atau pembagi tegangan 
untuk menurunkan tegangan pada prototipe sistem turbin 
angin yang kemudian masuk ke ADC mikrokontroler.  
Gambar 3 menunjukkan rangkaian sensor tegangan yang 






Gambar 3.  Rangkaian  Sensor Tegangan 
 
Jika tegangan masukan pada rangkaian sensor tegangan 
sebesar 25 volt maka harus menghasilkan tegangan keluaran 
sebesar 5 volt.  Besarnya tegangan keluaran rangkaian 
ditentukan dengan persamaan 
 
                      𝑉𝑜𝑢𝑡 = 
𝑅2
𝑅2+𝑅1
 x Vin                      (1)
                 5 = 
𝑅2
𝑅2+𝑅1
 𝑥 25 
 
Jika menggunakan R1 sebesar 3K3 ohm maka besarnya 
nilai R2 sebesar 825  dan sesuai dengan komponen yang 
ada dipasaran dapat digunakan potensiometer sebesar 1K 
B. Desain Sensor Arus 
Sensor arus berfungsi untuk mendeteksi besarnya arus 
keluaran konverter bidirectional.  Sensor arus terhubung ke 
mikrokontroler melalui ADC yang akan mengkonversi 
menjadi sinyal digital.  Sensor arus yang digunakan adalah 
sensor arus jenis IC ACS712. Pada datasheet IC ACS 712 
dapat dilihat bahwa hasil pembacaan dari sensor arus berupa 
tegangan DC dengan kondisi awal (arus input = 0) 
menghasilkan tegangan keluaran sebesar 1,5 volt dengan 
tegangan referensi sebesar 3 volt. Pada artikel ini 
menggunakan tipe sensor ACS-712ELCTR-05B-T yang 
memiliki rating pembacaan arus maksimal 5 Ampere. Hal ini 
dikarenakan jangkauan pengukuran arus tidak melebihi 5A. 
Gambar rangkaian ACS712 ditunjukkan oleh Gambar 4. 
Nilai ADC yang dihasilkan dari penbacaan keluaran sensor 
arus dapat dinyatakan dengan persamaan : 
 𝐴𝐷𝐶(𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖) = (
2𝑛
𝑉𝑅
) 𝑥 𝑉𝑖𝑛        (2) 
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Gambar 4. Rangkaian ACS 712. 
C. Desain Konverter  
DC/DC Converter (BDC) merupakan perangkat konversi 
level tegangan DC yang dapat mengalirkan daya dari sisi 
sumber menuju sisi beban, maupun sebaliknya. Konverter 
jenis ini banyak digunakan pada berbagai macam aplikasi 
seperti uninterruptable power supplies (UPS), perangkat isi 
ulang baterai cerdas, dan hybrid energi storage sistem (HESS) 
pada berbagai macam bidang, seperti perindustrian, 
perangkat elektronik, dan kendaraan listrik [13]. 
Pada umumnya, DC-DC konverter dapat dibagi menjadi 
tipe nonisolated dan tipe isolated. Sebuah konverter termasuk 
dalam tipe nonisolated apabila antara input dan output 
memiliki hubungan sirkuit listrik. Tipe ini memiliki 
rangkaian yang sederhana dan skema kontrol yang mudah. 
Namun, apabila input dan output nya terpisah atau tidak 
memiliki hubungan sirkuit listrik, maka konverter tersebut 
termasuk tipe isolated. Pada umumnya untuk tipe isolated, 
input dan output dipisahkan dengan menggunakan 
transformator berfrekuensi tinggi. Hal ini memberikan 
perlindungan lebih pada sisi beban yang tidak diberikan di 
tipe non-isolated. Namun rangkaian akan sembaterain 
kompleks dan skema kontrol yang rumit [14]. Untuk 
konverter dc tipe non-isolated secara umum terdapat 3 jenis 
topologi berdasarkan fungsinya, yaitu konverter buck, 
konverter boost, dan konverter buck-boost. Konverter buck 
berfungsi untuk menurunkan tegangan, konverter boost 
berfungsi untuk menaikkan tegangan, dan konverter buck-















Gambar 5. Rangkaian Konverter Bidirectional  
 
Gambar 5 menunjukkan rangkaian konverter bidirectional 
yang didesain pada artikel ini.  Rangkaian konverter akan 
menghasilkan tegangan keluaran yang lebih besar atau lebih 
kecil dari masukan yang dihasilkan.  Pada saat tegangan 
keluaran prototype turbin angina lebih dari 14V maka 
rangkaian akan bekerja pada mode pengisian.  Namun 
sebaliknya jika tegangan keluaran prototipe kurang dari 14 V 
maka rangkaian akan bekerja sebagai mode pengosongan.  
Rangkaian konverter terdiri dari rangkaian optocoupler, 
rangkaian totem pole, Mosfet, inductor, kapasitor dan 
resistor.  Pengaturan besar tegangan keluaran rangkaian 
konverter melalui pengaturan sinyal pulse width modulation 
(PWM) yang diberikan pada Mosfet.  Sinyal PWM 
dihasilkan oleh mikrokontroler sebagai pusat pengolah data. 
Rangkaian Optocoupler berfungsi sebagai antar muka antara 
mikrokontroler dengan rangkaian totem pole sebagai 
rangkaian penggerak Mosfet.  Pada saat mikrokontroler 
berlogika 1 dengan tegangan keluaran sebesar 4.8V.  Dengan 
tegangan jatuh dan arus LED pada optocoupler sebesar 1.5V 
dan 15mA, R1 yang dipasang untuk meghambat arus yang 
mengalir pada optocoupler, dapat ditentukan sebesar 
  
                             𝑅1 =
𝑉𝑂𝐻−𝑉𝐿𝐸𝐷
𝐼LED
                              (3) 
 





Nilai R1 yang harus dipasang sebesar 330 menyesuaikan 
nilai resistor yang ada di pasaran. 
Rangkaian totem pole terdiri dari dua transistor sejenis 
yang saling berlawanan yaitu NPN dan PNP.  Rangkaian ini 
berfungsi sebagai penggerak Mosfet dan juga sebagai 
pengaman.  Pada rangkaian konverter ini menggunakan 
transistor BJT dengan tipe BD140 dan BD139.  Tipe Mosfet 
yang digunakan IRF9530. 
D. Rangkaian Relay 
Gambar 6 menunjukkan rangkaian relay yang berfungsi 
untuk memutus atau menyambung antara beban, prototipe 
turbin angin dan baterai.  Pada sistem ini terdiri dari dua buah 
relay yang bekerja bergantian. Relay 1 menghubungkan 
prototipe dan beban sedangkan relay 2 menghubungkan 
baterai dan beban. Relay 1 akan memutus hubungan ke beban 
jika tegangan yang dihasilkan oleh sistem turbin angin 
kurang dari 3V dan beban akan disuplai sepenuhnya oleh 
baterai.  Jika beban tidak membutuhkan suplai daya maka 
relay 2 akan aktif untuk memutus hubungan antara baterai 
dan beban. Relay yang digunakan adalah SPDT 5V.  
 
Gambar  6.  Rangkaian Relay 
 
Cara kerja rangkaian relay ini aktif ketika kondisi low”0”. 
Yaitu ketika masukan pada photocoupler berlogika “0”, 
dalam kondisi rendah, maka akan mengaktifkan 
phototransistor sehingga arus akan mengalir dari kolektor 
menuju emitor. Selanjutnya arus mengalir menuju resistor 
sebelum masuk ke basis transistor, hal ini bertujuan untuk 
membatasi arus agar tidak berlebih. Adanya arus basis 
transistor akan mengaktifkan transistor dan membuat 
kumparan pada relay akan teraliri arus listrik dan 
menghasilkan medan magnet yang dapat menggerakkan 
mekanik pada relay tersebut. 
Berdasarkan datasheet arduino, tegangan output dari 
arduino adalah Varduino = 5V, sedangkan pada datasheet 
optocoupler PS2705 dengan tegangan Vf maks = 1.5V dan If 
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= 20mA, maka nilai R yang digunakan dapat ditentukan 
berdasarkan persamaan (3) sebesar 180 
Sedangkan untuk perhitungan nilai R yang terhubung 
dengan transistor BJT, dengan tegangan catu daya (VCC) 
sebesar 5V dan arus kolektor dari optocoupler berdasarkan 
datasheet adalah sebesar 50mA, dapat ditentukan dengan 
persamaan 
                     Vcc - VCE - VR2 - VBE = 0                     (4) 
                     12V - 2V – Ib R2 – 0.7V = 0 
Nilai R2 yang digunakan sebesar 120  
E. Desain Mikrokontroler 
Rangkaian mikrokontroler berfungsi sebagai pengolah 
data dan mengatur keseluruhan proses dari sistem ini, seperti 
yang ditunjukkan pada Gambar 7.  Mikrokontroler yang 
digunakan pada artikel ini yaitu arduino.  Arduino akan 
menghasilkan duty cycle sinyal PWM yang digunakan untuk 
mengaktifkan Mosfet pada rangkaian konverter bidirectional.  
Duty cycle ditentukan berdasarkan pengukuran arus dan 
tegangan oleh sensor.  Selain itu arduino juga akan 
menampilkan hasil pengukuran arus dan tegangan melalui 
liquid crystal display (LCD) dan juga mengatur kerja dari 
relay.  Sensor arus dan tegangan terhubung pada pin analog 
dari mikrokontroler.  Penggunaan pin pada mikrokontroler 
ditunjukkan pada Tabel 1. 
  
 
Gambar 7.  Perancangan PIN pada Arduino 
 
Tabel 1. Penggunaan PIN pada Arduino 
 
Pin Fungsi 
PIN  3 PWM  konverter 
PIN 8 Relay 2 
PIN 9 Relay 1 
PIN A0 Sensor Arus 
PIN A1 Sensor Tegangan  
PIN A4 SDA I2C LCD 
PIN A5 SCL I2C LCD 
 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisa performansi kinerja sistem turbin angin dengan 
rangkaian konverter untuk pengisian baterai dilakukan 
melalui pengujian sistem.  Berdasarkan pengukuran langsung 
dilapangan, hubungan antara kecepatan angin dan kecepatan 
putar generator ditunjukkan pada Gambar 8.  Kecepatan 
generator sebanding dengan kecepatan angin [4-6].  
Berdasarkan hasil pengukuran, semakin tinggi kecepatan 
angin maka kecepatan generator akan semakin tinggi pula. 
 
Gambar 8. Hasil Pengukuran Hubungan Kecepatan Angin Dan Kecepatan 
Generator 
 
Peningkatan kecepatan generator akan menghasilkan 
peningkatan tegangan keluaran generator sehingga tegangan 
yang dihasilkan oleh turbin angin akan meningkat.  Tegangan 
keluaran konverter akan dideteksi oleh sensor tegangan.  
Gambar 9 menunjukkan hasil pengujian sensor 
tegangan.tegangan keluaran sensor tegangan yang linier 
terhadap tegangan masukan.  Jangkauan tegangan keluaran 
yang dihasilkan antara 0V hingga 5V sesuai dengan 
jangkauan masukan ADC pada mikrokontroler. 
 
Gambar 9. Hasil Pengujian Sensor Tegangan 
 
Berdasarkan hasil pengujian, semakin besar tegangan 
yang dideteksi sensor maka akan menghasilkan tegangan 
keluaran yang semakin besar pula.  Sensor tegangan mampu 
mendeteksi tegangan keluaran konverter dan menghasilkan 
tegangan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan ADC 
dengan rata-rata error sebesar 2.75%.  Gambar 10 
menunjukkan hasil pengujian sensor arus ACS712.  
Pengujian sensor arus ini bertujuan untuk mengetahui kinerja 
sensor arus. Pengujian dilakukan pada peralatan turbin angin 
yang telah didesain dan memberikan variasi perubahan arus 
yang diukur dan dibandingkan dengan alat ukur ampermeter 
standar.  Detektor arus diuji menggunakan variasi arus dari 0 
hingga 5A dengan kenaikan setiap 0,5A.   
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Gambar 10. Hasil Pengujian Sensor Arus 
Berdasarkan hasil pengujian, dapat terlihat dengan 
perubahan nilai arus yang bervariasi dari 0A hingga 5A 
menghasilkan error maksimum sebesar 4% pada pengukuran 
arus 0,5A.  Error pembacaan arus semakin kecil dengan 
pengukuran arus yang semakin besar.  Rata-rata error 
pembacaan yang dihasilkan sebesar 3,94%.   
Untuk mengevaluasi kinerja konverter dilakukan 
pengujian dengan memberikan perubahan  duty cycle, seperti 
yang ditunjukkan pada gambar 11.  Pada saat duty cycle 
dibawah 40%, tegangan keluaran di bawah tegangan 
masukan yang diberikan.  Sebaliknya pada saat duty cycle 




Gambar 11.  Pengujian Konverter Bidirectional 
 
Pengujian sistem keseluruhan dilakukan untuk 
mengetahui kinerja konverter pada pengisian baterai.  Baterai 
yang digunakan adalah 12V 45AH.  Baterai dihubungkan 
dengan beban lampu DC.  Hasil pengujian konverter untuk 
pengisian baterasi seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.  
Pada kondisi awal, baterai dalam kondisi penuh dan tegangan  
baterai dapat dijaga konstan pada 13V.  Pada saat beban 
meningkat, arus baterai akan menurun, namun rangkaian 
konverter bekerja untuk mensuplai baterai sehingga tegangan 
dapat dipertahankan konstan. 
 
Tabel 2.  Hasil Pengujian konverter untuk Pengisian Baterai 
Jam 
(WIB) 
Tegangan Input Tegangan Baterai Arus Baterai 
13.26 14.00 V 13.04 V 1.33 A 
13.58 14.00 V 13.12 V 1.32 A 
14.24 14.00 V 13.20 V 1.32 A 
14.50 14.00 V 13.28 V 1.26 A 
15.20 14.00 V 13.36 V 1.24 A 
15.41 14.00 V 13.44 V 1.12 A 
15.55 14.00 V 13.52 V 1.10 A 
16.11 14.00 V 13.60 V 0.98 A 
16.48 14.00 V 13.68 V 0.92 A 
17.34 14.00 V 13.76 V 0.87 A 
18.12 14.00 V 13.84 V 0.76 A 
19.25 14.00 V 13.91 V 0.76  
V. KESIMPULAN 
Desain sistem konversi energi angin dengan menggunakan 
PMSG yang terhubung dengan baterai telah dijelaskan pada 
artikel ini.  Sistem turbin angin terhubung dengan beban 
lampu DC.  Mikrokontroller digunakan sebagai pusat 
pengolah data untuk mengatur sistem turbin angin dan 
menghasilkan sinyal duty cycle sinyal PWM untuk konverter.  
Rangkaian konverter dirancang dengan menggunakan satu 
buah Mosfet dengan  mengatur duty cycle .  Nilai duty cycle 
PWM dibawah 40% maka rangkaian konverter akan 
mengosongkan baterai, sedangkan pada saat duty cycle diatas 
40% maka rangkaian konverter akan mengisi baterai, 
sehingga tegangan keluaran mendekati 14V.  Pengontrolan 
suplai tegangan pada beban agar tetap stabil yaitu dari dua 
buah sumber yaitu dari prototipe turbin angin dan baterai. 
Pada saat putaran angin dapat menghasilkan tenaga listrik 
yang baik maka tegangan untuk beban akan disuplai dari 
prototipe turbin angin tersebut. Namun jika tenaga listrik 
yang dihasilkan kecil, maka tegangan untuk beban akan 
disuplai dari baterai. 
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